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Saint-L, le 28 juin 2013

Monsieur le Président
SIAEP DE MONTPINCHON
Maison Cantonale
7 rue des Juifs
50210 CERISY LA SALLE

Objet . Contréle sanitaire des eaux destinées a la consommation humaine.

J'ai I'honneur de porter & votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur
I'echantillon prélevé dans le cadre du contrdle sanitaire réalisé sur I'unité de gestion exploitation :

SIAEP DE MONTPINCHON

Installation :

Commune du point de surveillance :
Point de surveillance

Numeéro du Point de Surveillance
Localisation exacte :

Motif du prélévement ;

Date et heure du prélévement :
Préleveur :

Numero ARS-DT 50 :

UNITE DE DISTRIBUTION ACHAT SYMPEC OQUVILLE
BELVAL

LA CHAPELLE BELVAL GARE (CS)

0000000083

Cantine

CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'AP.

jeudi 06 juin 2013 a 11h20

PAULINE BERTRAND

00111696

Cette unité de distribution alimente toutes ou parties des communes de ;

BELVAL

CAMETOURS
CARANTILLY
CONTRIERES
COURCY

NICORPS

OUVILLE

SAINT DENIS LE VETU
SAUSSEY

MESURES DE TERRAIN

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) ‘
Couleur (qualilatif) '
Odeur {qualitatif) 3
Saveur {qualitatif) ‘
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau ‘

Reésultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supeérieure inférieure supérieure
0 qualit | | ‘ : ‘
0 qualit. i '
0 qualit, | :
1 qualit. i i i
13,5 °C : | | 2500



Numéro ARS-DT 50 ; 00111696 page : 2
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH ‘ 7,95 unitépH | | 650 9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION |

Chlore libre E 0,05 mgiLCl2 | | '

Chlore total ; 0.05 mg/LCi2 ‘ '

ANALYSE LABORATOIRE
Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA MANCHE, SAINT-LO

Type del'analyse : Code SISE de l'analyse : 00124582 Référence laberatoire : 20130606-157347
Résultats Limitas de qualité Références de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Odeur Saveur a 25°C 1 dilut. i : 3,00

Turbidité néphélométrique NFU <0,10 NFU ! i 2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH 8,05 unitépH | L 650 9.00

Titre alcalimétrique 0 °F ‘ ‘ |

Titre alcalimétrique complet 11,9 °F i i

Titre hydrotimétrique 15,2 °F | |
FER ET MANGANESE

Fer total | <100 pga | : | 20000 |
MINERALISATION

Conductivité 4 25°C | 404 pSfem | | | 20000 | 1100,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total ! 0.8 mg/LC ‘ 1 ‘ 2,00 1
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) I <0,05 mg/L 1 ; ‘ 0,10 |

Nitrates (en NO3) 13,9 mg/L 5000 |

Nitrites {(en NQ2} | <0,01 mgil | 050 | }
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables & 22°-68h 0 nimt \ i |

Bact. aér. reviviflables 4 36°-44h 1 niml ‘ I

Bactiéries coliformes /100mI-MS 0 n/100mL ,

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml 0 n/100mL I

Entérocoques /100ml-MS ! 0 n/100mL 0 ‘

Escherichia coli /100m! -MF } 0 n/100mL 0

CONCLUSION SANITAIRE

Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour Il'ensemble des
parameires mesures.

Conformément aux dispositions de la loi sur I'eau, je vous serais treés obligé de bien vouloir
porier cetle information a la connaissance du public.

recteur délégué,
Directeur délégué,

Pour Fingépisur du génie sanitaire,
énieyr d'études sanitaires,

ean

I'in



Numéro ARS-DT 50 : 00111696 page:3

Copie transmise pour information a ;

Monsiaur le Directeur
SAUR FRANCE GRENTHEVILLE

Rue des fréres Chappe

14540 GRENTHEVILLE
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Objet : ContrOl

ur de porter 3 votre connaissance
Jai I'hQIT”f préleve dans le cadre gy contréle sanit
I'échantillo

SIAEP DE MONTPINCHON

installation: . .
Commune du point de surveillance :
point de surveillance

Numeéro du Point de Surveillance
Localisation exacte :

Motif du prélévement :

Date et heure duprélevement -

éleveur :
e AT

UNITE DE pisT
NOTRE DAME
BOURG N.D.D
0000000773

Lo &
* Fraternits

les résultats des
aire réalisg sur I'unit

PREFET DE LA MANCHE

Saint-Lg, le 28 juin 2013

Monsieur Je Président
SIAEP DE MONTP!NCHON
Maison Cantonale

7 rue des Juifs
50210 CERISY LA SALLE

€ Sanitaire des eayy destinées 3 |3 consommation humaine.

RIBUTION LA HOGUE
DE CENILLY
E CENILLY(CS)

ECOLE CANTINE

CONTROLE SANITA

feudi 06 juin 2013 a 10h35
PAULINE BERTRAND

00111694

distribution alimente toytes Ou parties des communes de -
Cette unité de

OTRE DAME DE CENjL Ly
g AINT MARTIN DE CENILLy

MESURES DE TERRAIN

Résultats

ACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
CAR ‘

Aspect (qualitatif)
Couleur (qualitatif) |
Odeur (qualitatif) |
. o |
saveur (qualitatif) |
ONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
¢ Température de l'eau |
QUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
E

pH

|
IDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTIO
RES ‘

Chiore libre
Chlore total !

0 qualit,
0 qualit.
0 qualit,
0 qualit,

14,9 °C

8,10 unitépH
N

<0,04 mg/Lclp
<0.04 mg/Lcp

Limites de qualité
inférieure Supérieure

IRE PREVY PAR L'A.P.

analyses effectuges sur
€ de gestion exploitation -

Références de qualité

inférieure

6,50

Supérieure

25,00

9,00



Nu.nero ARS-DT 50 : 00111694 page : 2
ANALYSE LABORATOIRE

Analyse effectuée par . |l ABORATCIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA MANCHE, SAINT-LO

Type del'analyse : 0D1P

Résultats

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité néphélométrique NFU 0,30
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH 8,15
Titre alcalimetrique 4}
Titre alcalimétrique complet 12,0
Titre hydrotimétrique 15,2
FER ET MANGANESE
Fer total <100
MINERALISATION
Conductivité 3 25°C 403
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
Carbone organigue total ‘ 0.5
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) P <005
Nitrates (en NO3) | 16,6
Nitrites (en NO2) ! <0,01
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables & 22°-68h 0
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h 0
Bactéries coliformes /100mI-MS 0
Bact. et spores sulfito-rédu./100mi 0
Entérocoques /100ml-MS 0
Escherichia coli /100m! -MF 0

CONCLUSION SANITAIRE

Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour

parameétres mesures.,

NFU

unitépH
°F
°F
°F

pg/l

ySicm

mg/L C

mg/L
mg/L
mg/l.

n/mL
n/mL
n/100mL
n/100mL
n/100mL
n/100mL

Code SISE de l'analyse : 00124580

Reférence laboratoire | 20130606-15734!4

Références de qualité
inférieure supérieure

Limites de qualité
inférieure supérieurg

| 200 |

6,50 9,00

200,00
200,00 | 1100,00
2,00

5000 -
050

'ensemble des

Conformement aux dispositions de la loi sur l'eau, je vous serais trés obligé de bien vouloir

porter cette information a la connaissance du public.

Copie transmise pour information a :

Monsieur le Directeur
SAUR FRANCE GRENTHEVILLE

Rue des fréres Chappe

14540 GRENTHEVILLE

Le directeur délégue,
Boyr le Directeur délégué,

Pouf l'ingénieur du génie sanitaire,
d'études sanitaires,

l'ingéni

Jéan BODIN



